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1 Введение

Модуль Bacnet/IP предназначен для чтения данных с Bacnet-совместимых устройств в
локальной сети. Модуль может периодически опрашивать по сети указанный список устройств
и их датчиков. Полученные значения передаются в основную программу, где они могут,
например, протоколироваться или записываться в базу данных.

2 Системные требования

Для установки Bacnet/IP должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. 
Наличие установленного последнего сервис-пака желательно.

Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.

Специальные требования для доступа: Вам потребуются права Администратора для установки
модуля. Для некоторых модулей могут потребоваться права администратора для выполнения
заданных функций.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.

3 Установка Bacnet/IP

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно запущено;
2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля появится в

окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис. 1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".
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Рис. 1. Пример установленного модуля

4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger

Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.

Ядро - см. "Главная программа".
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5 Руководство пользователя

Для работы модуля необходимо составить список запросов. Каждый запрос может быть
адресован одному или нескольким устройствам.  Все запросы в очереди выполняются
последовательно, сверху вниз.

· Одновременный - запрос отсылается один раз при старте программы или при изменении
конфигурации модуля;

· Опрос - периодически с заданным интервалом отсылается один запрос.

Чтобы добавить новый запрос, нажмите на кнопку "Действие" и выберите "Добавить запрос".
Будет выведено диалоговое окно (рис.1). Введите описание запроса, которое может содержать
любые символы, и нажмите на кнопку "OK".

Рис.1. Диалог ввода описания запроса.

Новый запрос появится в списке запросов (рис.2). Каждый запрос имеет несколько важных
опций, которые необходимо настроить:

· Посылать запросы, иначе обрабатывать только ответы - данная опция должна быть
включена, если модуль должен периодически опрашивать устройства.

· IP адрес и порт - указывается IP-адрес и порт устройства в локальной сети, которое будет
опрашиваться. Протокол Bacnet позволяет автоматически находить устройства в
локальной сети. Для этого достаточно указать широковещательный IP адрес вида
192.168.1.255, где число 255 означает маску подсети, куда будет направлен запрос. Все
устройства, откликнувшиеся на этот запрос, будут автоматически добавлены в очередь
опроса.

· Экземпляр - это уникальный идентификатор Bacnet-устройства в локальной сети. В этом
поле через точку с запятой можно указать несколько адресов, например 1345;1346. В
данном поле можно задать адрес символом "*" (см. рис. 2), который будет означать, что
будут опрашиваться все устройства, найденные в сети;

· Ожидание ответа - Это интервал ожидания ответа от устройства после того, как был
отослан запрос. После этого интервала времени модуль автоматически отменяет текущий
запрос и переходит к следующему запросу в очереди. Если данные придут после этого
интервала, то они будут проигнорированы. Значение времени ожидания зависит от сети, в
которой работают устройства, и от их производительности.

Метод запроса

· Однажды, при старте программы - программа отошлет запрос только один раз при
старте программы. 
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· Опрос - программа будет посылать запросы периодически с указанным интервалом.
Поскольку модуль выполняет запросы из очереди последовательно, то реальный интервал
между запросами также зависит от времени выполнения предыдущих запросов. Если
указать слишком маленький интервал, то может получиться так, что программа не будет
успевать выполнять все запросы в очереди за указанный интервал.

Рис.2. Очередь запросов

Добавив в очередь несколько запросов, можно передвигать их вверх или вниз. Выберите
запрос и выполните соответствующее действие, доступное по кнопке "Действие".

С помощью данной кнопки также можно изменить описание запроса или удалить его из
очереди. 
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Все эти действия также можно выполнять с помощью всплывающего меню, появляющегося
по нажатию правой кнопки мыши на дереве запросов.

Элементы ответа

В данном списке указывается список опрашиваемых значений.

Можно добавить в запрос дополнительные переменные, нажав на кнопку "Действие" и выбрав
"Добавить ответ". Перед этим необходимо выбрать соответствующий запрос из очереди. Новая
переменная появится в группе "Элементы ответа" (рис.2).

Каждый элемент ответа имеет следующие опции:

· Имя - имя переменной. Под этим именем значение передается в основную программу и
используется в модулях экспорта данных. Для каждого элемента ответа в данном запросе
необходимо указать уникальное имя. Имена переменных в разных запросах могут
совпадать.

· Тип данных - тип значения Bacnet-устройства, которое будет считываться. Протокол
Bacnet определяет набор стандартных типов данных. Устройство может поддерживать
только ограниченный набор типов. Например, только аналоговые значения.

· Экземпляр - порядковый номер значения во внутренней памяти устройства.

6 Как настроить логгер

Данный модуль реализует обмен данными только по протоколу Bacnet/IP в сети Ethernet.
Поэтому данный модуль может использоваться совместно только со следующими продуктами:

· Advanced TCP/IP Data Logger
· Data Logger Suite

Для настройки соединения необходимо создать новую конфигурацию в программе, нажав на
кнопку с зеленым плюсом в главном окне программы. В настройках сетевого соединения
необходимо выбрать тип протокола "UDP" и режим "Сервер" (рис.1). Стандартный номер порта
для протокола Bacnet - 47808, но в реальной инфраструктуре может использоваться любой
другой номер порта. IP адрес вида 0.0.0.0 означает, что программа может использовать все
сетевые интерфейсы компьютера.
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Рис.1. Настройка сетевого соединения.

Далее можно выбрать рекомендуемый режим отображения данных (рис. 2), при котором в
главном окне будут отображаться считанные значения.
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Рис.2. Режим отображения данных.

На закладке с модулями запроса данных необходимо выбрать "Bacnet/IP", как показано на
рис. 3. Состав активных модулей-фильтров и модулей экспорта зависит от конкретной задачи.
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Рис.3. Выбор модулей.

7 Проблемы?

7.1 Возможные проблемы

Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщение об этом должно появиться в логе
сообщений программы в главном окне.

Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.

Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат даты
или времени не соответствует данным.
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Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь произвести
экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет другой
несовместимый тип данных.  Для исправления ошибки измените тип данных в парсере или в
модуле экспорта данных.

Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.

Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).

Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.

Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.

mailto:support@aggsoft.ru
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